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MATA UJI PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN 

INSTALASI GARDU DISTRIBUSI PASANGAN LUAR 

 

NO MATA UJI BARU PERPANJANG 

1 Pemeriksaan Dokumen 

 
a. Spesifikasi teknik peraltan utama (transformator, tiang, fuse cut 

out(FCO), arrester, perlengkapan hubung bagi tegangan rendah 
√ √ 

 b. Hasil ujipabrik (routine test) atau Sertifikat produk √ - 

2 Pemeriksaan Kesesuaian Desain 1) 

 a. Kontruksi  √ - 

 b. Sistem pembumian √ - 

 c. Pengaman elektrik √ - 

 d. Pengaman mekanik √ √ 

 e. Jarak bebas (cearance distance) √ √ 

 
f. Gambar diagram satu garis (single line diagram) dan sistem 

pembumiannya. 
√ √ 

3 Pemeriksaan Visual 

 a. Fisik dan papan nama (nameplate) peralatan utama √ √ 

 b. Pemasangan peralatan utama dan perlengkapannya √ √ 

 c. Perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan √ √ 

 d. Pembumian peralatan √ √ 

 e. Kunci perlengkapan hubung bagu tegangan rendah √ √ 

4 Evaluasi Hasil Uji Peralatan dan sistem   

 a. Pengukuran tahanan isolasi √ - 

 
b. Pengukuran tahanan pembumian transformator, arrester, 

perlengkapan hubung bagi tengangan rendah 
√ √ 

 c. Pemeriksaan suhu titik sambung peralatan utama saat berbeban 2) √ √ 

5 Pengujian Sistem   

 a. Pemberian tegangan dan percobaan pembebanan selama 1 x 24 jam √ - 

 b. Pengukuran beban √ √ 

 

Keterangan : 

1) Revieu desain secara lengkap dilakukan dalam hal terjadi perubahan desain pada instalasi distribusi itu sendiri atau 

perubahan pada grid (sistem) 

2) Menyesuaikan dengan standar kontruksi. 

 


